OBEC LEDNICE

Zamecké nameésti 70, 691 44 Lednice

Doplnéni a upiesnéni k dotazim

V navaznosti na podané Zadosti o doplnéni a upfesnéni zvefejiiujeme podané dotazy.

Identifikaé¢ni idaje zadavatele

Nazev: Obec Lednice
Svidlo: Zamecké namésti 70, 691 44 Lednice
IC: 00283339

Zastoupena: RNDr. Libor Kabat, starosta

Nizev a popis predmétu zakazky

Rekonstrukce plynové kotelny v ZS Bieclavska 510 v Lednici

Dotazy a odpovédi

e Ve vybérovém fizeni na akci ,,Rekonstrukce plynové kotelny v ZS 2. st, Bieclavska 510“ chybi
v plynoinstalaci zabezpeCovaci prvky, revizni knihy a vybaveni kotelny III. kategorie
(hasiCaky, detekce, lékarnicka....). Jsou to prvky vybavy, které budou v ramci dotace
nezpusobilym nékladem a které se do rozpo¢tu nedavaji.

e Projektant v PD uvadi, Ze v novém feSeni zdroje tepla se nejedend o plynovou kotelnu dle
normy CSN 07 0703. Dle zminéné normy CSN 07 0703 viak navrZené feseni spadé do
kategorie plynové kotelny III. kategorie. Z této normy vyplyva pro feSeny zdroj tepla fada
povinnosti, které musi spltiovat a které v PD nebyly feSeny (vétrani, zabezpeteni kotelny dle
normy CSN 06 0830 v&etné viech platnych zmén atd.) Jedna se o kotelnu IIl kategorie, HUP,
BAP je uvazovan stavajici, je uvedeno v TZ.

e Didle neni v ramci PD ani pfiloZeného vykazu vymér uvedena izolace anuloidu a
kombinovaného rozdélovace a sbérace. Tato zafizeni by méla byt izolovéna, stejné jako jsou
rozvody potrubi, Kompletni dodavka zafizeni - tj. véetné izolace.

e Vramci plynoinstalaci chybi doddvka a montaz bezpe¢nostni plynové armatury (BAP), ktera je
pro vySe zmin€nou kotelnu III. kategorie povinna a jeji fizeni obsluhuje nadfazeny systém
meéfeni a regulace (MaR), Zustane stavajici.

e Na vétvi pro ohfev TUV chybi dvoucestny regulaéni ventil osazeny servopohonem s havarijni
funkci, ktery je taktéZ vyZzadovan normami, Nacenit dle piedlozené PD, POJEM TUV se od
r.2006 nepouziva!!!

Platna CSN EN 806 Vnitini vodovod pro rozvod vody ur&ené k lidské spotiebé (pievzata
piekladem) uvadi terminy v ¢asti 1 Terminologie:

a. pitna voda - voda vhodna pro trvalé pouzivani ¢lovékem a domacimi zvifaty a je v souladu s
odpovidajicimi predpisy, vychéazejicimi ze Smérnice ECC, voda se miize rovnéZ pouzivat pro
vafeni, myti a hygienické ucely (pfi teploté nejvyse 95 °C béhem provozni poruchy)
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b. nepitna voda - souhrnny nazev pro vsechny jiné druhy vody nez je voda pitna.

S terminologii teplé vody pracuje az ¢ast CSN 806-2 Navrhovani, platna od ijna 2006. Pouziva
termin tepla voda.

e 'V ramci projektové dokumentace chybi povinny vypocet vétrani plynové kotelny III. kategorie.
Zustane stavajici

V Lednici, dne 17.04.2020
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starosta obce
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